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Laboratori Iren Acqua Gas S.p.A.

Capitale Sociale |.V. Euro 2.000.000,00
Registro Imprese di Genova, REA n. 417131
Partita MA e Codice Fiscale 01762460069

Societa sottoposta a direzione ¢
coordinamento di IRETI S.p.A.
Partita IVA.e Codice Fiscale 01791490343

iren

acqua gas

Laboratoric di Genova
Sistema Qualita Certificato SO 9001

Richiedenta:

Personale LIAG
Personale LIAG
31/05/20186

Campionato da:
Ricevuto da:
Data inizio analisi:

www.iaglaboratori.it

12008

IRETI S.p.A.
Via Schiantapetto 21
17100 Savona SV

Consegnato in Laboratorio da: Personale LIAG

Ricevuto in Laboratorio il:
Data fine analisi:

31/05/2016
16/06/2016

Certificato di Analisi n® GE2671 del 12/07/2016

Identificazione campione: 2016GEQ07448

Descrizione campione:

Finale Ligure - FIN - Pozzo Via Nievo - Area stradale - SVFINLOO0TAP - SVFINO1P

Campionato il: 31/05£2016 Tipo Campione: Acqua di pozzo
Note : termometro 011

‘P Vnﬁetri R it :
Temperatura - OR:Spporti ISTISAN 2007731 pag 76 Met
Torbidita (in campoy U 08 UR:é)poﬁi ISTISAN 2007/31 pag 93 Met
Concentrazione ioni idrogeno Unita pH 8.1 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conduttivita uSfem a 20°C 330 APAT CNR IRSA 2030 Man 23 2003
Durezzg °F 16.0 UR:?fpoﬁi ISTISAN 2007/31 pag 60 Met
Carbonio organico totale (TOC) | mg/IC <05 RePPOTH ISTISAN 2007131 pag 107 Mt
Ammonio mg/l NH4 <0.02 gfgporti ISTISAN 2007/31 pag 36 Met
Nitrito mg/l NO2 <0.01 UNI EN IS0 10304-1:2009
Nitrato mg/l NO3 7 UNI EN IS0 10304-1:2069
Clorure mg/l CI 208 UNI EN ISC) 10304-1:2008
Fluorure mafl F <0.10 UNI EN 1SC 10304-1:2009
Solfato mafl SC4 26 UNI EN 13S0 10304-1:2009
Alluminio Hgfl Al 18 UNI EN ISO 11885:2008
Antimonio pgfl Sb <1 UNI EN ISO 17294-2:2005
Arsenico uall As 4 UNI EN ISO 17294-2;2005
Cadmio pgfl Cd <0.5 UNI EN 1SO 17294-2:2005
Cromo ugfl Cr <17 UNI EN ISO 11885:2009
Ferro pg/l Fe 2 UNI EN ISO 11885:2009
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Laboratorio di Genova
Sistema Qualita Certificato 1SO 9001:2008

Laberatori Iren Acqua Gas S.pA.

Capitale Sociale V. Euro 2.000.000,00

Registro Imprese di Genova, REA n. 417131
Partita IVA e Codice Fiscale 01762460069
www.iaglaboratori.it

Socleta sottoposta a direzione e
coordinamento di IRETI S.p.A.
Partita IVA e Codice Fiscale 01791490343

Certificato di Analisi n° GE2671 del 12/07/2016

Fax: 010/5586420

Fax: 0183/767198

Fax: 0522/297542

Fax: 0523/549221

Manganese pad Mn <1 UNIEN ISO 11885:2009

Mercurio ug/l Hg <0.2 UNI EN ISO 17294-2:2005

Nichel pe/l Ni <1 UNI EN ISO 11885:2009

Piombo pg/l Pb <1 UNI EN ISO 11885:2009

Rame ma/l Cu <0.01 UNI EN [SO 17294-2:2005
{vanadio ugft v <1 UNI EN ISO 17294-2:2005

Zinco ugl Zn 9 UN! EN ISO 17294-2:2005

Idrocarburi policiclici aromatici pgl!. -Védi Nofta 1 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003

Acenaiiene pght <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Acenaftilene pgh <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 28 2003

Antracene Mgh <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003

Benzene ugil <0.05 ggfporﬁ ISTISAN 2007/31 pag 179 Met
Bénzo(a)antracene . Mgt <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Benzo(a)pirene Flell} <0.0025 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Benzo(b)fluorantens pgil <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Benzo{g)pirene pgl <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Benzo(g,h,i)perilene [Heli: <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Benzo(j}fluorantene ugll 7 <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Benzo(kjfluorantene ug/t <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 292003

Crisene pgfl <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Dibenzo{a,h)antracene ugfl <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003

Fenantrene V ug/l <(.005 APAT CNR [IRSA 5080 Man 29 2003
Fluorantene ugh <(,005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003

Fluorene pgfl <0.005 APAT CNR IVRSA 5080 Man 29 2003
Indeno(1,2,3 cd)pirene pg/l <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003

Naftalene -pgll <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003

Perilene ua/l <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003

Pirene pg/l <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003

Toluene g/ <0.05 Rabporti ISTISAN 2007/31 pag 179 Met
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Laboratorio di Genova
Sistema Qualita Certificato 1ISC 8001:2008

Laboratori Iren Acqua Gas S.p.A.

Capitale Scciake |.V. Eurp 2.000.000,00
Registro Imprese di Genove, REA . 417131
Partita IVA e Codice Fiscale 01762460069
www iaglaboratori.it

Saocieta sottoposta a direzione ¢
coardinamento di IRETI S.p.A.
Partita IVA e Codice Fiscale 01787490343

Certificato di Analisi n° GE2671 del 12/07/2016

Fax: 010/5586420

Fax: D183/767196

Fax: 0522/207542

Fax: 052315498221

Xilene - %ﬁporﬁ ISTISAN 2007731 pag 76 Met
Antiparassitari totali pgit Vedi Nota 1 Calcolo

Alacloro pgh <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Ametrina pgh <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Atrazina pgll <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 28 2003

Bensulfuran metil pgf <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Bentazone pafl <0.01 APAT CNR IRSA 5050 Man 29 2003

Cianazina pgih <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 28 2003
Cinosulfuron pgh <Q.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Clorpirifos metile poi <0.01 APAT CNR IRSA 5050 Man 29 2003

Clorpirifos 7 7 pgfl <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 22 2003
Deisopropilatrazina pgit <0.01 APAT CNR IRSA 5050 Man 22 2003
Demeton-S-metil pg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Desetilatrazina ngfl <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Desetilterbutilazina Hgfl <(.01 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003

Diazinone pg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Dichlervos ug/l <0.01 APAT CGNR IRSA 5060 Man 29 2003
Dimepiperate ug/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Dimethenamid ug/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Disulfoton gl <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Diuron pg/l <0.01 APAT CNR. iRSA 5060 Man 29 2003

Famphur _ Mg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
. Fenchlorphos HOA <0.01 APAT CNR IR.SA 5060 Man 29 2003

Fenthion pgh <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Heptenqphos hg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Hexazinone ug/ <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Isemethiozin pgfl <0.01 APAT CNR [RSA 5060 Man 28 20.03

Linuron pg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003

Matathion ug/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
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Laboratorio di Genova
Sistema Qualita Certificato 1ISO 9001:2008

i

Laborator Iren Acqua Gas S.p.A.
Capital¢ Soclale 1.V. Euro 2.000.000,00
Registro [mprese di Genova, REA n. 417131
Partita VA e Codice Fiscale 01762480062
www.iaglaboratori.it

Societa sotioposta a direzione e
coordinamento di IRET! S.p.A.
Partita IVA e Codice Fiscale 01791490343

Certificato di Analisi n®° GE2671 del 12/07/2016

T Yalors
‘ “~limite i
Metalaxyl uQ!I <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Metil Paration péi'l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Metolacloro pg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Metribuzin g <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Molinate pa/ <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Oxadiazon pofl <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Mén ZQ 2003
Oxadixyl pof <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Parathion g/ <(0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Penconazole paf <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Pendihetha!iﬁ Eelll <0.01 APAT CNR IRSA 5080 Man 28 2003
Phorate pgf <0.01 APAT CNR [RSA 5080 Man 29 2003
Pirimicarh pgA <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Pretilachior 5t} <0.01 APAT CNR IRSA 5080 Man 28 2003
Procimidone Pt} <0.01 APAT CNR [RSA 5080 Man 28 2003
Prometon KaA <0.01 APAT CNR [RSA 5050 Man 28 2003
Prometrina pgA <0.01 APAT CNR IRSA 5080 Man 28 2003
Propanil pgi <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 28 2003
Propazina pg/t <0.01 APAT CNR [RSA 5080 Man 28 2003
GQuinclorac ua/l <0.01 APAT CNR IRSA 5080 Man 2¢ 2003
Sec-Bumeton pgA <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 2¢ 2003
Simazina pgf - <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 28 2003
Simetrina [ gt - <0.01 APAT CNR |RSA 5060 Man 28 2003
Sulfotep uail <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Terbumetan ug <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Terbutitazina po <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Terbutrina uail <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Thiobencarb g/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Thionazin el <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Tiocarbazil Hg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Triciclazolo ug/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
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Laboratori lren Acqua Gas S.p.A.
ruo®® Capitale Sociale L. Euro 2.000.000,00

LABORATORI Registro Imprese di Genova, REA n. 417131
Partita IVA e Godice Fiscale 01762450069
www.iaglaboratori.it

acqua gas

Laboratorio di Genova
Sistema Qualita Certificate ISO 9001:2008

Certificato di Analisi n° GE2671 del 12/07/2016

Societa sottoposta a direzione &
coordinamento di IRETE S.p.A.
Partita IVA & Codice Fiscale 01791490343

o Parameti )
Trie'-ti]fosfotioato pal <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Trifluralin ugl <0.01 7 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Vinclozolin pgf <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Conta Batteri coliformi a 37°C MPN/100 ml 0 UNI EN IS0 9308-2:2014
Conta Escherichia coli MPN/100 mi Q UNI-EN 180 9308-2:2014
Conta Enterococchi UFC/100 ml 0 UNI EN ISO 7899-2 2003
[ Clostridium perfringens (spore UFC/HO0 mi 0 Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 48 Met
comprese) ) _ - 0D5A

Nota 1: Inferiore al Limite di Quantificazione indicato per i singoli composti

Responsabile L2 ratorio di Genava

Dott. Fapig
"

o~

Bonfiglioli
D

[l presente documento si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposti a prove e non pud essere riprodotto parzialmente, salve approvazione scritia del Laboratorio

Fine del Ceriificato di Analisi
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l.aboratorio di Genova

Laboratori Iren Acqua Gas S.p.A.

Capitale Sociale 1.V. Euro 2.000.000,00
Registro Imprese di Genova, REA n. 417131
Partita WA e Codice Fiscale 01762460069
www.faglaboratori.it

Sistema Qualita Certificato 1ISO 9001:2008

Richiedente:

Campionate da: Personale LIAG
Ricevuto da: Personale LIAG
Data inizio analisi: 31/05/2016

Societa soticposia a direzione &
coordinamento di IRETI S.p.A.
Partita IVA e Codice Fiscale 61791400343

IRETI S.p.A.
Via Schiantapetio 21
17100 Savona SV

Consegnato in Laboratorio da: Personale LIAG

Ricevuto in Laboratorio il
Data fine analisi:

31/05/2016
16/06/2016

Certificato di Analisi n° GE2665 del 12/07/2016

ldentificazione campione: 2016GE(7465

Descrizione campione:

Finale Ligure - FIN - Pozzo Via Nievo - Parco - SVFINLOD02AP - SVFINO2P

Fax: 010/5588420

Fax: 0183/767198

Fax: 0522/207542

Fax: 0523/549221

Campionato il 31/05/2016 Tipo Campione: Acqua di pozzo
Note : term005
] paramern e . Mewodo

Temperatura e 13 8 Ongporti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met

Torbidit (non trattata - in campo)  |NTU 0.4 ORé"Opp"“i ISTISAN 2007/31 pag 93 Met
Concentrazione ioni idrogeno Unita pH 8.1 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

Conduttivita uSlcmra 20°C 347 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003

Durezza F 16.2 0R;|{:Jporti ISTISAN 2007/31 pag 60 Met

Carbonio organico totale (TOC)  |mg! C <0.5 OR;SPOﬁi ISTISAN 2007131 pag 107 Met
| Ammonio mg/l NH4 <0.02 UR:xgperti ISTISAN 2007/31 pag 36 Met

Nitrito 'mgll NO2 _ <0.01 UNI EN I1SC 10304-1:2009

Nitrato mg/l NO3 | 9 UNI EN ISC 10304-1:2009

Clorurc mg/l Cl 255 UNI EN 1SC 10304-1:2009

Fluarure mg/l F <0.10 UNI EN 180 10304-1:2009

Solfato mg/l S04 3 UNI EN ISC 10304-1:2009

Alluminio Mg/l Al 17 UNI EN ISO 11885:2009

Antimenio ug/l Sb . <1 UNI EN ISO 17294-2:2005

Arsenico pg/l As 5 UNI! EN ISO 17294-2:2005

Cadmior Hg/l Cd <0.5 UNI EN ISQ 17294-2:2005

Cromo ug/l Cr . <1 UNIEN 1SO 11885:2009

Ferro pafl Fe 4 UNIEN ISO 11885:2008
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LABORATORI

Laboratori Iren Acqua Gas S.p.A.

Capitale Sociale |.V. Euro 2,000.000,00
Reqgistro iImprese di Genova, REA n. 417131
Partita VA e Codice Fiscale 01762460069

Societa sotioposta a direzions e
coordinamento di IRETI S.p.A.
Partita VA e Codice Fiscale 01791490343

Ifen

acqua gas

Lahoratoric di Genova

www.iaglaboratori.it

Sistema Qualita Certificato 1SO 9001:2008

Certificato di Analisi n° GE2665 del 12/07/2016

Fax: 010/5585420

Fax: 0183/7671986

Fax: 0522/297542

Fax: 0523/549221

;Eara[rl.et(i, G L:‘;gi rgi; R ;:-j-*?Ri's'letato s \]/]?r[]?tree _ !

Manganese ug/l Mn <1 UNI EN 1SC 11885:2009

Mercurio pgft Hg <0.2 UNIEN ISO ‘i7294—2:2005

Nichel pad Ni <1 UNI EN I1SO 11885:2009

Piombo pg/l Pb <1 UNI EN ISO 11885:2009

Rame mg/l Cu <0.01 UNI EN SO 17294-2:2005

Vanadio pall v <1 UNI EN [SO 17294-2:2005

Zinco pgfl Zn <5 UNI EN I1SO 17284-2:2005

Idrocarburi paliciclici aromatici pgit Vedi Nota 1 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003

Acenaftene pg/l <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 28 2003
Acenaftilene Hgfl <(.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003

Antracene blell] <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003

Benzene HgA <0.05 ggfporﬁ ISTISAN 2007/31 pag 172 Met
Benzo(a)antracene HgA <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Benzo(a)pirene pgit <0.0025 APAT CNR |IRSA 5080 Man 29 2003
Benzo(b)fiuorantene pgh <(},005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Benzo(e)pirene pgA <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Benzo{g,h,i)perilene pgfi <0.005 APAT CNR [RSA 5080 Man 29 2003
Benzo{j)fluorantene pg#ht <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 28 2003
Benzo{k)fluorantene pght <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003

Crisene pgfl <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003

Pibenzo{a h)antracene pgil <(.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 28 2003
|Fenantrene Mo/l <(,005 APAT CNR IRSA 5080 Man 28 2003
Fluc_rrantene ugfl <d.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 28 2003

Fluarene ua/l <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003

Indeno(1 ,2,3,cd)piren¢ uaA <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003

Naftalena pai <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003

Perilene pgit <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003

Pireng ug/l <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003

Toluene ug/ <0.05 Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 179 Met
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Lahoratorio di Genova
Sistema Qualita Certificato SO 9001:2008

Laberatori iren Acqua Gas S.p.A.

Capitale Sociale I.V. Euro 2.000.000,00
Registro Imprese di Genova, REA n. 417131
Partita IVA e Codice Fiscale 01762460069
www. iaglaboratori.it

Certificato di Analisi n° GE2665 del 12/07/2016

Societa sottoposta a direzions &
coordinamento di IRET1 S.p.A.
Partita IVA e Codice Fiscale 01791490343

l:r:;tgrgl : - Risuttato i \ﬂ:ﬁf g o B 4
Xilene Lg/! <0.05 ngpom ISTISAN 2007/31 pag 179 Met
Antiparassitari totali Mg/l Vedi Nota 1 Calcolo
Alacloro Mg <.0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man Zé 2003
Ametrina pgit 7 <6.0‘I APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Afrazina pgf <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Bensulfuron metil ugfl <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Bentazone ug/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Cianazina vall <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Cinosulfuron g/l ;:0.01 APAT CNR IRSA- 5060 Man 258 2003
Clorpirifos metite ug/l <0.01 APAT CNR iRSA 5060 Man 29 2003
Clorpirifos pgfl <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 23 2003
Deisopropilatrazina Mg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Demeton-S-metil pg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 28 2003
Desetilatrazina 7 Mg/ <0.01 APA;I' CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Desetilterbutilazina pafl <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Diazinone pa/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Dichlorvos pgi <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Dimepiperate uQ;’I <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Dimethenamid ug/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Disulfoton Hg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Diuron pgd <0.01 APAT CNR IRSA 5060 I\fl.an 292003
Famphur pgt <0.01 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Fench]orphos vyl <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Fenthion pgﬂ . <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 28 2003
Heptenophos Mg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Hexazinone {laf]] <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Isomethiozin Veli} <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 28 2003
Linuron pg/ <0.01 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Malathion pgi <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
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Laboratori Iren Acqua Gas S.p.A.

Capitale Scciale .. Euro 2.060.000,00
Registro Imprese di Genova, REA n. 417131
Partita [VA e Codice Fiscale 0176246008¢
www iaglaboratari.it

Societa sottoposta a direzione e
coordinamento di IRETI S.p.A.
Partita IVA e Codice Fiscale 01791490343

Certificato di Analisi n° GE2665 del 12/07/2016

Péi%fﬁgtfi .
Metalaxyl g/l <Q.01
Melil Paration paf <0.01 APAT CNR [RSA 5060 Man 28 2003
Metelacloro ug/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Metribuzin Hoh <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Molinate poil <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Oxadiazon pg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Oxadixyl ug/l <0.01 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Parathion ug/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Penconazole ug/l <0.01 APAT CNR IRSA 50860 Man 29 2003
Pendimethalin pall <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Phorate - pgi <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Piriricarb ug/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Pretilachlor Mg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Procimidone jielf} <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Prometon pg/t <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Prometrina pg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Propanil Mg <0.d1 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Propazina Mg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Quinclorac Mg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 25 2003
Sec-Bumston Mg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Simazina Mg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Simetrina M/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 28 2003
Sulfotep Mg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 28 2003
Terbumeton W/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 28 2003
Terbutilazina Hg/l . <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 28 2003
Terbutrina Mgl 7 <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Thiobencarb Mg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Thionazin pg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Tiocarbazil pg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Triciclazolo Hg/l <d.0‘| APAT CNR IRSA 5060 Man 28 2003
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Laboratori Iren Acgua Gas S.p.A.

ce0® o Capitale Scciale 1.V/. Eurc 2.000.000,00
LABORATORI Registro Imprese di Genova, REA n, 417131
Partita VA & Codice Fiscale 01762460069
www.iaglaboratori.it
acqua gas

Laboratorio di Genova
Sistema Qualita Certificato 1ISO 8001:2008

Certificato di Analisi n° GE2665 del 12/07/2016

Societa sottoposta a direzione e
coordinamento di IRETI S.p.A.
Pariita IVA e Codice Fiscale 01791480343

nita dl - ’ \{al(_a_re . : Matado

« : _misura : | o lmite ) i O B |
Trietilfosfotioato poi <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Trifluralin pod <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Vinclozolin ua/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 28 2003
Conta Batteri coliformi a 37°C MPN/100 ml 0 UNI EN SO 9308-2:2014
Gonta Escherichia coli MPN/100 ml 0 UNI EN SO 9308-2:2014
Conta Enterccocchi UFC/00 ml 0 UNI EN I1SO 7899-2 2003
Clostridium perfringens (spore UFCA00 mi 0 Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 48 Met
comprese) | 005A

Nota 1: Inferiore al Limite di Quantificazione indicato per i singoli composti

Responsabile Labgratorio di Genova

Dott. Faljic! Bonfigliofi

|

Il presente dacumento si riferisce esclusivaments ai camploni sottoposti a prove e non pud essere riprodotto parzialmente, salve approvazione scritta del Laboratorio

Fine del Certificato di Analisi Page 5/5
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Laboratori Iren Acqua Gas S.p.A.

cee@@® Capitale Sociale |.V. Euro 2.000.000,00 Societa sottoposta a direzione e
LABORATORI Regisiro Imprese di Genava, REA n. 417131 coorginamento di (RETI S.p.A,
Partita VA e Codice Fiscale 01762460069 Partita IVA ¢ Codice Fiscale 01791490343
I re n www.iaglahoratori.it
acqua gas

Laboratorio di Genova
Sistema Qualita Certificato 130 9001:2008

Richiedente:

IRETI S.p.A.
Via Schiantapeito 21
17100 Savona SV

Campionato da: Personale LIAG
Ricevuto da: Personale LIAG
Data inizie analisi: 31/05/2018

Consegnato in Laboratorio da: Personale LIAG
Ricevuto in Laboratorio il: 31/05/2016
Data fine analisi: 16/06/2016

Certificato di Analisi n° GE2664 del 12/07/2016

Identificazione campione: 2016GEQ07464
Descrizione campione:  Finale Ligure - FIN - Pozzo Via D. Alighieri - SVFINLO003AP - SVFINO3P

Campionafo il: 31/05/2G16 Tipo Campione:  Acqua di pozzo
Note : term0005
- Parametri 7 misura -

Temperatura c Res 1SAN 2007/31 pag 76 Met

Torbidita (non trattata - in campo) |NTU ' 0.3 ORgngﬁ ISTISAN 2007/31 pag 93 Mst
Concentrazione ioni idrageno Unita pH 8.0 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conduttivita uSfem a 20°C 332 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003

Durezza F ' 15.8 (F)t;fporti ISTISAN 2007/31 pag 60 Met

Carbonio organico totale (TOC) mg/I'C 09 (I?;g? porti ISTISAN 2007/317 pag 107 Met
Ammonio mg/l NH4 <0.02 cI;agporti ISTISAN 2007/31 pag 36 Met

Nitrito mg/l NO2 <0.01 UNI EN ISO 10304-1:2009

N.itra‘to [mg/l NO3 8 ' UNIEN ISC 10304-1:2009

Cloruro mg/l Gl 23.1 UNI EN IS0 10304-1:2009

Fluoruro mg/l F <0.10 UNI EN IS0 10304-1:2009

Sclfato mg/l S04 29 UNI EN ISC 10304-1:2009

Alluminio pg/l Al 16 UNI EN 1SO 11885:2009

Antimonio pg/l Sb <1 UNI EN [SO 17294-2:2005

Arsenico Hg/l As 5 UNI EN [SO 17254-2:2005

Cadmio Hg/l Cd <0.5 UNI EN ISO 17284-2:2005

Cromo Hgi Cr <1 UNI EN ISO 11885:2009

Ferro pgil Fe <2 UNI EN 1SO 11885:2009
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Laboratori Iren Acqua Gas S.p.A.

Capitale Sociale 1.V. Euro 2.000.000,00
Registro Imprese di Genova, REA n. 417131
Partita IVA e Codice Fiscale 01762460069
www. iaglaboratori.it

Sistema Qualita Certificato 1SO 9601:2008

Societa sottoposta a direzione &
coordinamento di IRETI S.p.A.
Partita IVA e Codice Fiscale 01791490343

Certificato di Analisi n° GE2664 del 12/07/2016

m;m{a \ﬁ\?ﬁf Jetodo
Manganese pg/l Mn <1 UNI EN SO 11885:2009
Mercurio ug/l-Hg <0.2 UNI EN IS0 17294-2:2005
Nichel ugil Ni <1 UNI EN ISO 11885:2009
Piombo pa/l Pbr <i UNI EM ISO 11885:2009
Rame mg/l Cu <0.01 UNI VEN 180 17294-2:2005 -
Vanadio pgil vV 1 <1 UNI EN 1S0 17294-2:2005
Zinco pall Zn 7 UNI EN I1SC 17294-2:2005
Idrocarburi policiclici aromatici Mg/l Vedi Nota 1 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Acenaftene 7 ug/ <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Acenaftilene ug/l <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Antracene pg/l <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Benzene ugl <0.05 ORgfporti [STISAN 2007131 pag 179 Met
Benzo(a)antracene pgf <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Benzo(a).pirene pafl <0.0025 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Benzo(b)flucrantene VIs1i} <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Benzo(e)pirene pgil <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Benzo{g,h,i)perilens Felli <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Benzo(j)fluorantens Haf <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Benzo(k)fluorantene 1e/l <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Crisene ﬁgll <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Dibenzo{a,h)antracene padl <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Fenantrene Kol <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Fluofantene uall <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Fluorene uai <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Indeno{1,2,3,cd)pirene ug <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Naftalene pg/l <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Perilene Hgil <0.005 APAT CNR IﬁSA 5080 Man 29 2003
Pirene ug/l <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Toluene [ <0.05 Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 179 Met

. _ 004 :
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Laboratorio di Genova
Sistema Qualita Certificato |SO 9001:2008

Laboratori Iren Acqua Gas S.p.A.

Capitale Sociale 1.V. Euro 2.000.000,00
Registro Imprese di Genova, REA n. 417131
Pariita IVA ¢ Codice Fiscale 01762460069
www. iaglaboratori.it

Certificato di Analisi n° GE2664 del 12/07/2016

Sacieta sottoposta a direzione &
ceerdinamento di [RETI S.p.A.
Partita IVA e Codice Fiscale 01791430343

Fax: 010/5586420

Fax: 0183/767198

Fax: 0522297542

Fax: 0823/549221

Uniggi-di
misera _ . . R

Xilene ugA <0.05 ORgfport! ISTISAN 2007/31 pag 179 Met
Antiparassitari fotali ugy/l Vedi Nota ‘17 Calcolo

Alacloro ) peyl <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Ametrina pofl <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Atrazina ngfl <0.01 APAT CNR IRSA 50680 Man 29 2003
Bensulfuron metil Hofl <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Bentazone gl <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Cianazina Mg <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
| Cinesuifuron pefl <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 292003

Clorpiriios metile pg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 28 2003

Clorpirifos [Tel] <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

- Deisopropilatrazina Mgl <0.01 APAT CNR |IRSA 5080 Man 29 2003

Demeton-S-metil pgfl <0.01 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Desetilatrazina pgl <0.01 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Desetilterbutilazina yo/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Diazinone ugh <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Dichlorvos pai <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Dimepiperate Hai <0.01 APAT CNR IRSA 5036 Man 29 2003
Dimethenamid g/ <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Disulfoton g/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Diuron Hadl <0.01 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003

Fa.mphur ug/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Fenchlorphos ﬂg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003

Fenthion Mo/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 28 2003
Heptenophos pg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Hexazinone Vels} <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Isomethiozin Mg/t <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Linuron Mgl <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Malathion uo/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
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coordinamento di IRETE S.p.A.
Partita IVA e Codica Fiscale 01791480343

F;arametri

Metéiaxyl pgfl <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 28 2003

Metil Paration pgll <0.01” APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Metolacloro ug/l <0.01 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003

Metribuzin pg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Molinate Mg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 22 2003

Oxadiazon pg/l <0.01 [APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Oxadixyl pg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Parathion pg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Penconazole ug/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Marn 29 2003
Pendimethalin pg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Phorate pg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Pirimicarb ug/l <0.01 APAT CNR .]RSA 5060 IVIaﬁ 292003

Pretitachlor pg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Procimidone pa/l <001 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Prometon ug/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Prometrina ug/l <001 APAT CNR TRSA 5060 Man 29 2003

Propanil ug/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Propazina Hg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Quinglorac ug/l <0.01 |APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Sec—éumeton Hg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Simazina pg!l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Simetrina pg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Sulfotep. pg/l <0.01 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Terbumeton Mg <0.01 APAT CNR [RSA 5060 Man 29 2003
Terbutilazina ugil <0.b1 APAT CNR [RSA 5060 Man 29 2003

Terbutrina pgt <0.01 APAT CNR IRSA 50680 Man 29 2003
Thiobencark pofl <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 28 2003

Thionazin i1l <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Tiocarbazil uoA <Q.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003

Triciclazolo padl <0.01 V APA'-I' CNﬁ IRSA 5060 Man 29 2003
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Laboratorio di Genova

Laboratori Iren Acqua Gas S.p.A.

Capitale Sociale 1.V. Euro 2.000.000,00
Registro Imprese di Genova, REA n. 417131
Partita IVA & Codice Fiscale 01762460069
www.iaglaboratori.it

Sistema Qualita Certificato ISO 9001:2008

Certificato di Analisi n° GE2664 del 12/07/2016

Societa sottoposta a direzione e
coordinamento di IRETI S.p.A.
Partita IVA e Codice Fiscale 01791480343

Trietilfosfotioato pglt <(.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Trifluralin Mg <0.01 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Vinclozolin Hgd <0.01 APAT CNR IRSA 5060 Man 29 2003
Canta Batteri coliformi a 37°C MPN/100 mi 0] UNI EN ISO 9308-2:2014
anta Escherichia coli MPN/100 mi ¢ UNI EN ISO 9308-2:2014
Conta Enterecocchi UFC/100 mi 0 UNI EN ISO 7899-2 2003
Clostridium perfringens {spore UFC/A00 ml a Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 48 Met
comprese} Q05A
Nota 1: Inferiore al Limite di Quantificazione indicato per i singoli composti

Responsabilg Laboratorio di Genova

Daotif Fgbio Bonfiglioli

Il presente documento si riferisce esclusivamente ai campioni sottoposii a prove e non pud essere riprodotio parziaimenite, salvo approvazione scritta del Laboratorio

Sede Legale Laboratorio Genova
Via SS. Giacomo e Via Piacenza, 54
Filippe, 7 16138 Genova
16122 Genova Tel.: 010/5586720

Fax: 010/5586420

Fine del Certificato di Analisi

Laboratorio Imperia
Vig Argine Sinistro, 80
18100 Imperia

Tel.: 0183/782045
Fax: 0183/767196

Laboratorio Reggio Emilia
Via Nubi di Magellano, 30
42123 Reggio Emilia
Tel.: 05221297500

Fax: 0522/297542

Laborateric Piacenza
Strada Borgoforte, 22

29122 Piacenza
Tel.: 05231549228
Fax: 0523/549221
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Registro Imprese di Genova, REA n. 417131
Partita IVA & Codice Fiscale 01762460069
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Societa sottoposia a direzione &
coordinamento di IRETI S.p.A.
Partita IVA e Coedice Fiscale 01781490343

acqua gas

Laboratorio di Genova

Sistema Qualita Certificato 1ISO 9001:2008

Richiedente:

Campionato da:  Personale LIAG
Ricevuto da: Personale LIAG
Data inizio analisi: 31/05/2016

IRETI S.p.A.
Via Schiantapetto 21
17100 Savona SV

Consegnato in Laboratorio da: Personale LIAG

Ricevuto in Laboratorio il:
Data fine analisi:

31/05/2016
16/06/2016

Certificato di Analisi n® GE2667 del 12/07/2016

Identificazione campione: 2016GE07467

Descrizione campione:

Finale Ligure - FIN - Pozzo S. Sebastiano - SVFINLOOD4AP - SVFINO4P

Campionato ii: 31/05/2016 Tipo Campione: Acqua di pozzo
Note : term005
'Para_mé.tri ‘ Unita di o Mefodo
o misura limite= 2 :

Temperatura ’c 147 (I?j;porti ISTISAN 2007/31 pag 76 Met.

Tqrbidit!a (nen trattata - in campo) [NTU 0.3 OR;‘[? porti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met
Concentrazione joni idrogeno Unita pH 7.8 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

Conduttivita uSficm a 20°C 165 APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003

Durezza SF 8.0 ORgfpodi ISTISAN 2007/31 pag 60 Met

Carbonio organico tofale (TOC} mgli Cc <0.5 OR:éjporti ISTISAN 2007/31 pag 107 Met

Ammonio mg/ NHA4 <0.02 (I]?:lgpporti [STISAN 2007/31 pag 36 Met

Nitrito mag/l NO2 <0.01 UNI EN ISO 10304-1:2009

Niirato mg/t NO3 4 UNI EN ISO 10304-1:2009

Clpruro mg/l Cl 8.3 - UNI EN iSO 10304-1:2009

Fluoruro mg/l F <0.10 UNI EN [SO 10304-1:2009

Solfato mg/l S04 18 UNI EN ISO 10304-1:2009

Alluminio ug/ Al 20 UNI EN I1SC 11885:2009

Antimonio ug/l Sb <1 UNI EN SO 17294-2:2005

Arsenico pg/l As 8 UNEEN ISO 17294-2:2005

Cadmio ug/l Cd <0.5 UNIEN ISC 17294-2:2005

Cromo ugfi Cr <1 UNI EN IS0 118852009

Ferrg Ho/t Fe 7 UNI .EN ISCG 11885:2009
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LABORATORI

Iren

acqua gas

Laboratorio di Genova

Laboratori Iren Acqua Gas S.p.A.

Capitale Sociale |.V. Euro 2.000.002,00
Registro Imprese di Genova, REA n. 417131
Partita IVA e Codica Fiscale 01762460069
www.iaglaboratori.it

Sistema Qualita Certificato 1SO 9001:2008

Certificato di Analisi n° GE2667 del 12/07/2016

Societa sottoposta a direzione e
coordinamento di IRETI S.p.A.
Partita IVA e Codice Fiscale 01791490343

Unitadi | Rish falore. =

cmisdura s i limite iy
Manganese pgh Mn - <1 UNI EN 15O 11885:2009
Mercurio pgll Hg <0.2 UNIEN IS0 17284-2:2005
Nichel ug/l Ni 2 UNI EN ISO 11885:2609
Piombo ugid Pb <1 UNI EN ISO 11885:2008
Rame mafl Cu <0.01 UNI EN ISO 17294-2:2005
Vanadio ug/l-V <1 UNI EN ISC 17294-2:2005
Zinco Hglt Zn 14 UNI EN ISO 172984-2:2005
Idrocarburi policiclici aromatici pgil Vedi Nota 1 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Acenaftene pgll <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Acenaftilene pg/l <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Antracene pg/l <D.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Benzens ugh <0.05 (F;gfporti ISTISAN 2007/31 pag 179 Met
Benzo(a)antracene ug/l <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Benzo(a)pirene pgfl <0.0025 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Benzo(b)fiuorantene R/l <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Benzo{e)pirene ug/l <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 25 2603
Benzo(g,h.i)perilene uall <0.005 APAT CNR IRSA 080 Man 29 2003
Benzo{j)flucrantene pail <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Benzo{k)fluorantene g/ <(.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Crisene pgi <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Dibenzo(a,h)antracene ugft <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Fenanfrene Hgl <0.605 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Fluorantene ua/l <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Fluorens ug/l <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Ir_1deno(1 ,2,3,cd)pirene ug/l <(.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Naftalene pg/! <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Perilene Mg/l <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Pirene pg/l <0.005 APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003
Toluome ol “0.05 Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 179 Met
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